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Fratermird

Destinataires

MONSIEUR LE RESPONSABLE - METROPOLE POLE TERRITORIAL NORD-OUEST - PT NORD-OUE
MONSIEUR LE PRESIDENT - ORLEANS METROPOLE - DEPR

MONSIEUR LE DIRECTEUR - VEOLIA EAU - CGE - DIRECTEUR

MADAME LE MAIRE - MAIRIE DE LA CHAPELLE ST MESMIN - MAIRE DE LA CHAPELLE ST MESMI

Prélévement d'eau destinée & la consommation humaine, sur ['unité de gestion de :

METROPOLE-VEOLIA
Prélévement 00155394 Commune CHAPELLE-SAINT-MESMIN (LA)
Unité de gestion 0753 METROPOLE-VEOLIA Prélevé le : vendredi 10 mars 2023 a 08h57
| Installation TTP 000722  DEFERRISATION GOUFFAULT par: CARSO-AEA B _|
Point de surveillance P 0000000759 BACHE GOUFFAULT Type visite: |P2

Localisation exacte

COLONNE DE DISTRIBUTION

Motif

CONTROLE SANITAIRE FIXE PAR DECISION DE L’ARS

|Mesures de terrain

Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure  supérieure  inférieure  supérieure
Température de 'eau 13,4 °c 25,00
pH 75 unité pH 6,50 9,00
Chilore libre 0,32 mg(ClI2)/L
Chilore total 0,36 mg(CI2)/L

|Ana|yses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type del'analyse : P1P2D Code SISE de 'analyse : 00169714 Référence laboratoire : LSE2303-37111

[SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION . ]

Bromates | <3 | ug/L ' 10,00 '

Bromoforme 0,77 ug/L 100,00

Chloroforme <0,5 pg/L 100,00

Chlorodibromométhane 0,55 ug/L 100,00

Dichloromonobromométhane <0,50 ug/l 100,00

Trihalométhanes (4 substances) 1,32 Mg/l | 100,00 |
[CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES i

Aspect (qualitatif) o | | |

Coloration <5 mg(PtiL 15,00

Couleur (qualitatif) 0

Odeur (qualitatif) 0

Saveur (qualitatif) 0

Turbidité néphélométrique NFU <0,1 NFU | 2,00
[PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES i _ ) |

Bact. aér. revivifiables a 22°-68h <1 n/mL | ‘

Bact. aér. revivifiables a 36°-44h <1 n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/(100mL) 0

Entérocoques /100mI-MS <1 n/(100mL) 0

Escherichia coli /100mi - MF <1 n/(100mL) 0 | \ |
[EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE ] B - .

Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 1 [tégérement incrustante | 1,00 2,00

pH 7,30 unité pH ‘ 6,50 9,00

pH d'équilibre & la t° échantillon 7,29 unité pH

Titre alcalimétrique complet 26,55 °f

Titre hydrotimétrique 31,42 °f

Carbonates 0 mg(CO3)/L
— Hydrogénocarbonates 324,0 mg/L | | | |
[MINERALISATION o [

Calcium 114,8 'mgiL

Chlorures 23 mg/L 250,00

Conductivité & 25°C 630 uS/iem | 200,00 1100,00

Magnésium 6,6 mg/L

Potassium 26 mg/L

Sodium 8,6 mg/L 200,00
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MINERALISATION

Sulfates | 25 | mgiL
|PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES i —
Ammonium {en NH4) <0,05 mg/L 0,10
Nitrates (en NO3) 25 mg/L 50,00
Nitrites (en NO2) <0,02 mg/L 0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3 0,50 mgiL ‘ 1,00
|OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES i
_ Carbone organique total | 0,28 [motcyL | i 2,00
|FER ET MANGANESE !
Fer total <10 Hg/L 200,00
Manganése total |<10 |Hg/L | ‘ 50,00 ‘
'OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. = = |
Aluminium total pg/ <10 HglL | | 200,00
Arsenic 3 ug/L 10,00
Baryum 0,308 mg/L 0,70 ‘
Bore mg/L 0,014 mg/L 1,50
Cyanures totaux <10 Hg(CN)L 50,00
Fluorures mg/L 0,32 mg/L. 1,50
Mercure <0,50 po/L 1,00
Sélénium 7 (HgiL 20,00
[PESTICIDES TRIAZINES i ) -
Atrazine 0,009 HgiL 0,10 |
Hexazinone <0,005 Ho/L 0,10
Métamitrone <0,005 Hg/L 0,10
Métribuzine <0,005 Hg/L 0,10
Prométhrine <0,005 ug/l. 0,10
Propazine <0,020 pa/L 0,10
Simazine <0,005 ug/lL 0,10
Terbuméton <0,005 pg/L 0,10
Terbuthylazin <0,005 118 0,10
Terbutryne <0,005 pgiL 0,10
Flufenacet <0,005 Mg/l 0,10 =
[PESTICIDES UREES SUBSTITUEES - -
Chilortoluron <0,005 ng/L 0,10
Diuron <0,005 ug/L 0,10
Ethidimuron <0,005 ng/L 0,10
Fénuron <0,020 ug/L 0,10
Isoproturon <0,005 pg/L 0,10
Linuron <0,005 Ha/L 0,10
Métobromuron <0,005 ug/L 0,10
Monuron <0,005 uo/l 0,10
Néburon <0,005 Ho/lL 0,10
Thébuthiuron <0,005 ug/L 0,10
Thiazfluron <0,020 Hg/L 0,10
[PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES. ... ) |
Acétochlore <0,005 ug/L 0,10
Alachlore <0,005 ug/L 0,10
Diméthénamide <0,005 pa/L 0,10
Isoxaben <0,005 ug/L 0,10
Métazachlore <0,005 Ho/L 0,10
Métolachlore <0,005 Hg/L 0,10
Napropamide <0,005 ug/L 0,10
Propyzamide <0,005 po/L 0,10
Tébutam <0,005 Hg/L 0,10
Boscalid <0,005 Mg/l 0,10
Fluopyram <0,005 pafL 0,10
Fluopicolide <0,005 ug/L 0,10 ‘
[PESTICIDES ARYLOXYACIDES i -
24D <0,020 HgiL 0,10 |
2,4-MCPA <0,005 pg/L ‘ 0,10
Dichlorprop <0,020 ug/L 0,10
Mécoprop <0,005 poll | 0,10
Triclopyr <0,020 Ho/L 1 0,10 |
|PESTICIDES CARBAMATES _ = —
Carbendazime <0,005 pg/L 0,10 ‘
Carbétamide <0005 | wolL ‘ ‘ 0,10
EPTC <0,020 g/l 0,10
Propoxur <0,005 ug/L | 0,10
Prosulfocarbe | <0,005 po/t 0,10
Pyrimicarbe <0,005 HgiL | | 010 ‘
Triallate <0,005 pg/L ‘ 0,10
Propamocarbe |<0,005 [ng/L 1 0,10 -

'PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS




PLV : 00155394 page:3

PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS

Dinoterbe <0,030 gL 0,10
Fénarimo! <0,005 pg/L 0,10
Imazaméthabenz <0,005 uo/L 0,10 ‘ ‘
Pentachlorophénol <0,030 vo/L 0,10
PESTICIDES ORGANOCHLORES A _— = '
Aldrine <0,005 nafL 0,03
DDT-2,4' <0,010 wo/ll 0,10
DDT-4,4' <0,010 ng/L 0,10 ‘ ‘
Dieldrine <0,005 pa/L 0,03
Dimétachlore <0,005 Hg/L 0,10
Endosulfan alpha <0,005 ug/L 0,10
Endosuifan béta <0,005 Mg/l 0,10
Endosulfan total <0,015 Ve[ 0,10
HCH alpha <0,005 pg/L 0,10
HCH béta <0,005 ug/L 0,10
HCH delta <0,005 Hg/L 0,10
HCH gamma (lindane) <0,005 ug/L 0,10
Hexachlorobenzéne <0,005 ng/lL 0,10 |
Oxadiazon <0,005 Ho/L 0,10
__HCH alpha+beta+deltatgamma ‘<0.005 ‘ug/L 0,10 ‘ | o
|PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES —
Chlorpyriphos méthyl |<0,005 [mgiL 0,10
Ethoprophos <0,005 Ho/L 0,10
Pyrimiphos éthyl <0,020 wg/L 0,10
Pyrimiphos méthyl <0,005 Hg/L 0,10
Acéphate <0,005 HoiL 0,10 ‘
Phosmet <0,020 Hg/L 0,10
Chlorthiophos <0,020 8 0,10 |
Fosetyl <0,0185 po/L 0,10
Ethephon <0,050 Hg/L 0,10 |
[PESTICIDES STROBILURINES pa [
Azoxystrobine <0,005 wg/lL 0,10
Pyraclostrobine <0,005 Ha/L 0,10 ‘
|PESTICIDES SULFONYLUREES ' |
Flazasulfuron |<0,005 | gL 0,10 '
Mésosulfuron-méthyl <0,005 Hg/L 0,10
Metsulfuron méthyl <0,020 Mg/l 0,10 |
Nicosulfuron <0,005 Hg/L 010 |
Prosulfuron <0,005 Mg/t 0,10 ‘
Thifensulfuron méthyl <0,005 Mo/l 0,10
Amidosulfuron <0,005 | ug/L 0,10
'PESTICIDES TRIAZOLES ' — —
Aminotriazole <0,050 Mg/l 0,10
Cyproconazol <0,005 HalL 0,10
Difénoconazole <0,005 pa/L 0,10
Epoxyconazole <0,005 Mg/t 0,10
Flusilazol <0,005 Hg/L 0,10
Flutriafol <0,005 Mg/l 0,10
Metconazol <0,005 Ho/L 0,10
Tébuconazole <0,005 Hg/L 0,10
Propiconazole <0,020 pg/L 0,10
Prothioconazole <0,050  |ugl 0,10 |
|PESTICIDES TRICETONES “— = —
Mésotrione |<0,050  [ugn 0,10 L
[PESTICIDES PYRETHRINOIDES
Piperonil butoxide |<0,005 paiL 0,10
Tefluthrine <0,005 gL 0,10
Cyperméthrine <0,005 ug/L 0,10 |
Deltaméthrine <0,005 | ug/L 0,10
Fenvalérate <0,010 Hg/L 0,10
Etofenprox <0,010  |ugl 010 |
|PESTICIDES DIVERS ) - :
Aclonifen <0,005 |ugrL 0,10 | '
Benfluraline <0,005 ug/L 0,10
Benoxacor <0,005 Mg/l 0,10
Bentazone <0,020 Ho/L 0,10
Bromacil <0,005 Hg/L 0,10
Captane <0,010 | Ha/L 0,10
Chloridazone <0,005 pafl 0,10
Chlormequat <0,050 ug/L 0,10
Clomazone <0,005 Ha/lL 0,10
Cyprodinil <0,005 ug/L 0,10
Dichlobénil 1<0,005 Hg/L 0,10
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PESTICIDES DIVERS ]

Diflufénicanil <0,005 ug/L 0,10
Diméfuron <0,005 Hg/L 0,10
Ethofumésate <0,005 Ho/L 0,10
Fenpropidin <0,010 Ho/L 0,10
Flurochforidone <0,0056 uo/L 0,10
Fluroxypir <0,020 Ho/L 0,10
Glyphosate <0,020 Hg/L 0,10
Lenacile <0,005 Hg/L 0,10
Métaldéhyde <0,020 ug/L 0,10
Norflurazon <0,005 Hg/L 0,10
Oxadixyl <0,005 wolL 0,10
Pendiméthaline <0,005 Ho/L 0,10
Prochloraze <0,010 ug/L 0,10
Thiabendazole <0,005 Mo/l 0,10
Trifluraline <0,005 Hg/L 0,10
Total des pesticides analysés 0,057 ug/L 0,50
Anthraquinone (pesticide) <0,005 palL 0,10
Acétamiprid <0,005 HoiL 0,10
Clethodime <0,005 ug/L 0,10
Diméthomorphe <0,005 Ho/L 0,10
Fipronil <0,005 Ho/L 0,10
Flurtamone <0,005 ua/L 0,10
Flutolanil <0,005 Hg/L 0,10
Imazamox <0,005 ug/L 0,10
Imidaclopride <0,005 po/lL 0,10
Métalaxyle <0,005 Hg/L 0,10
Quimerac <0,005 Hg/L 0,10
Spiroxamine <0,005 Mo/l 0,10
Chlorothalonil <0,010 ugiL 0,10
Flonicamide <0,005 ug/L 0,10
Folpel <0,010 ug/L 0,10
Glufosinate <0,020 Hg/L 0,10
imazapyr <0,020 Kg/L 0,10
Spinosad <0,050 Hg/L | 0,10
Fluxapyroxad <0,005 |ug/L 0,10
Bixafen <0,005 wo/lL 0,10
Chlorantraniliprole <0,005 Hg/L 0,10
Fosetyl-aluminium <0,020 pg/L 0,10

| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS i : B = -
Chlorure de vinyl monomere <0,004 po/L 0,50
Tétrachloroéthyléne-1,1,2,2 <0,50 ug/L 10,00
Trichloroéthyléne <0,50 pa/L 10,00
Tétrachloroéthylén+Trichloroéthyléne <0,50 HgiL | 10,00

|COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS )
Benzéne |<0,5 wglL | 1,00

PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE N _ _
Activité alpha globale en Ba/L 0,09 Ba/L |
Activité béta globale en Bg/L 0,09 Ba/L
Activité Tritium (3H) <9 Bo/L
Activité béta glob. résiduelle Bg/L <0,040 Ba/L
Activité béta attribuable au K40 0,081 Ba/L ‘
Dose indicative |<0,10000  |mSv/a

[DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

Acrylamide 1<0,10 TugiL 0.10

Epichlorohydrine <0,05 uo/L B 0,10
[METABOLITES PERTINENTS _ -
2,6 Dichlorobenzamide [<0,005 polL 0,10
Atrazine-2-hydroxy <0,020 Hg/L 0,10
Atrazine-déisopropyl <0,020 Hg/L 0,10
Atrazine déséthyl | 0,048 ua/L 0,10
Alrazine déséthyl-2-hydroxy <0,005 [ngiL 0,10
Simazine hydroxy <0,005 Hg/lL 0,10
Terbuméton-désethyl <0,005 Hg/lL 0,10
Terbuthylazin déséthyl 1<0,005 HolL 0,10
Atrazine déséthyl déisopropyl <0,020 Mg/l ‘ 0,10
Hydroxyterbuthylazine <0,020 po/L 0,10
Afrazine déisopropyl-2-hydroxy <0,020 Hg/L | 010
OXA alachlore <0,020 gl 0,10
Chloridazone méthyi desphényl <0,005 pg/L | 0,10
Flufenacet ESA <0,010 |Hg/lL | | 0,10
|METABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ETE CARACTERISEE '

1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée <0,005 Ho/L ‘ ‘ 0,10
AMPA <0,020  |wgi 0,10
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[METABOLITES DONT LA PERTINENCE N’A PAS ETE CARACTERISEE

Desméthylisoproturon |<0,005 |pgiL 0,10
Endosulfan sulfate <0,005 Ho/L 0,10
Imazaméthabenz-méthyl <0,010 ug/L 0,10
Desmethylnorflurazon <0,005 ug/L 0,10
Propazine 2-hydroxy <0,005 Ha/L 0,10
Ethylenethiouree <0,10 pg/L 0,10
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy <0,005 Hg/L 0,10
Dibutylétain cation <0,00039 |po/L 0,10
Diméthachlore OXA <0,010 Ho/L 0,10
2-Aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotin <0,005 ug/L 0,10
Chlorothalonil-4-hydroxy <0,005 po/L 0,10 ‘
[METABOLITES NON PERTINENTS .

ESA acetochlore <0,020 polL ‘
ESA alachlore <0,020 ug/L

ESA metolachlore <0,020 nafL

ESA metazachlore <0,020 Hg/L

OXA metolachlore <0,020 pg/L

OXA metazachlore <0,020 Ho/lL

CGA 369873 <0,020 Hg/L

CGA 354742 <0,020 ug/L

Diméthénamide ESA <0,010 Ho/L

Diméthénamide OXA <0,010 Hg/L

Metolachlor NOA 413173 <0,050 Hg/L

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Code SISE de 'analyse : 00169715

Type del'analyse : DTIN

Référence laboratoire : LSE2303-37102

[PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE

Activité alpha globale en Bg/L
Activité béta globale en Bq/L
Activité Tritium (3H)

Activité Plomb 210

Activité Polonium 210

Activité Radium 226

Activité Radium 228

Activité Uranium 234

Activité Uranium 235 2
Activité Uranium 238

Activité béta glob. résiduelle Bg/L
Activité béta attribuable au K40
Dose indicative

0,10
0,08
<9
<0,015
<0,003
0,028
<0,017
0,036
0,0047
0,085
<0,040
0,081
<0,10000

[BarL
| Ba/L
Bag/L
Bq/L
Bg/L
Bg/L
Ba/L
Bag/L
Ba/L
Ba/L
Bag/L
Ba/L
mSvia

100,00

| ‘ 0,10

| Signé a Orléans le 11 mai 2023

Conclusion sanitaire ( Prélévement N° : 00155394)

Eau produite conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des
paramétres mesurés aprés traitement malgré des traces de pesticides.

Nicolas BUCKENMEIER

Les résultats du controle sanitaire de la qualité de I'eau potable en ligne, commune par commune, sont consultables via le lien

suivant : www.eaupotable.sante.gouv.fr

ARS du Centre-Val de Loire - Délégation départementale du Loiret
Cite Coligny - 131 rue du faubourg Bannier - BP 74409 - 45044 Orléans Cedex 1 Standard : 02 38 77 32 32 / Fax : 02 38 54 46 03
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MONSIEUR LE PRESIDENT - ORLEANS METROPOLE - DEPR
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MADAME LE MAIRE - MAIRIE DE LA CHAPELLE ST MESMIN - MAIRE DE LA CHAPELLE ST MESMI

Affaire suivie par :
Nathalie DUFRENQY
Tel: 02 3877 31 37

Prélévement d'eau destinée i la consommation humaine, sur l'unité de gestion de :

METROPOLE-VEOLIA
'Prélévement 00155395 [Commune  |CHAPELLE-SAINT-MESMIN (LA)
| Unité de gestion 0753  METROPOLE-VEOLIA |Prélevéle: |vendredi 10 mars 2023 & 09h52
Installation CAP 000069 LA CHAPELLE ST MESMIN AUVERNAI |par : CARSO-AEA B

Point de surveillance P 0000000069 ENTREE CHATEAU D'EAU AUVERNAIS |Typevisite: |RP

Localisation exacte robinet eau brute

Motif CONTROLE SANITAIRE FIXE PAR DECISION DE L’ARS
|Mesures de terrain | . . .
L Résultats Limites de qualité Références de qualité
| inférieure  supérieure  inférieure  supérieure
Température de I'eau 13,2 |°C
pH 7.4 unité pH
Oxygéne dissous 2,7 mg/L
Oxygéne dissous % Saturation 27,0 %

malyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type del'analyse : RP Code SISE de l'analyse : 00169716 Référence laboratoire : LSE2303-37100

|CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif) 0

Coloration <5 mg(Pt)/L 200,00

Couleur (qualitatif) 0

Odeur (qualitatif) 0 |

Turbidité néphélométrique NFU <0,1 NFU |
[PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES - _ ] ]

Entérocoques /100mi-MS <1 | n/(100mL) 10000

Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL) | 20000
|EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE . . : |

Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 2 a l'équilibre

pH 7,22 unité pH

pH d'équilibre ala t° échantilion 7,30 unité pH

Titre alcalimétrique complet 25,40 °f

Titre hydrotimétrique 32,27 f

Carbonates 0 mg(CO3)/L

Hydrogénocarbonates 310,0 mg/L | 1 |
[MINERALISATION : _ -

Calcium 119,7 mg/L

Chlorures 26 mg/L 200,00

Conductivité 4 25°C 641 pSfem

Magnésium 57 mg/L

Potassium 2,9 mg/L

Sodium 8,2 mg/L 200,00

Sulfates 15 mg/L 250,00

Silicates (en mg/L de Si02) | 21,50 mg(SiO2)L |
[PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES =l

Ammonium (en NH4) <0,05 |mgiL 4,00

Nitrates (en NO3) 49 mg/l. 100,00

Nitrites (en NO2) <0,02 mg/L

Nitrates/50 + Nitrites/3 0,98 mg/L

Phosphore total (exprimé& en mg(P205)/L) 0,023 | mg(P205)IL | | .
|OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES ) ) |

Carbone organique total 0,29 [mg(C)L | 10,00

FER ET MANGANESE ' ; — 1
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|FER ET MANGANESE
Fer total 44 | parL ‘
Manganese total <10 Ko/t
Fer dissous <10 Bg/lL | ‘
[OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. i )
Arsenic <2 poiL | 100,00
Bore mg/L 0,017 mg/L 1,50
Fluorures mg/L 0,27 mgilL 1,50
Sélénium 9 ug/L 20,00
Cadmium <1 po/L 5,00
Nickel <5 ng/L 20,00
Antimoine ‘ <1 Mg/l ‘ _
[PESTICIDES TRIAZINES —
Atrazine 0,031 ‘uglL [ 2,00
Hexazinone <0,005 ug/L 2,00
Métamitrone <0,005 po/L 2,00
Métribuzine <0,005 Ho/L 2,00
Prométhrine <0,005 pg/L 2,00
Propazine <0,020 Ha/L 2,00
Simazine <0,005 Hg/L 2,00
Terbuméton <0,005 Hg/L 2,00
Terbuthylazin <0,005 HolL 2,00
Terbutryne <0,005 po/L 2,00
Flufenacet <0,005 Ho/L 2,00
[PESTICIDES UREES SUBSTITUEES - )
Chlortoluron <0,005 /L | 2,00
Diuron <0,005 Ho/L 2,00
Ethidimuron <0,005 pg/L 2,00
Fénuron <0,020 HgiL 2,00
Isoproturon <0,005 ug/L 2,00
Linuron <0,005 po/L 2,00
Métobromuron <0,005 ug/L 2,00
Monuron <0,005 | g/l 2,00
Néburon <0,005 Ho/L 2,00
Thébuthiuron <0,005 pg/L 2,00
Thiazfluron <0,020 |Hg/lt | 2,00
'PESTICIDES AMIDES. ACETAMIDES. ... -
Acétochlore <0,005 pa/lL 2,00
Alachlore <0,005 pa/L 2,00
Diméthénamide <0,005 pa/L 2,00
Isoxaben <0,005 ug/L 2,00
Métazachlore <0,005 ug/L 2,00
Métolachlore <0,005 pa/L 2,00
Napropamide <0,005 ug/L 2,00
Propyzamide <0,005 pg/L 2,00
Tébutam <0,005 Ho/L 2,00
Boscalid <0,005 Mg/l 2,00
Fluopyram <0,005 Ho/L 2,00
_ Fluopicolide [<0,005  |pgL | 2,00
'PESTICIDES ARYLOXYACIDES N - :
2,4-D <0,020 pg/L 2,00
2,4-MCPA <0,005 Ho/L ‘ 2,00
Dichlorprop <0,020 po/L 2,00
Mécoprop <0005  |wgl ‘ 2,00
Triclopyr <0,020 Ho/L 2,00
| PESTICIDES CARBAMATES
Carbendazime <0,005 ng/L [ 200
Carbétamide <0,005 Mo/l 2,00
EPTC <0,020 ug/L 2,00
Propoxur <0,005 po/L 2,00
Prosulfocarbe <0,005 pa/L 2,00
Pyrimicarbe <0,005 Hg/L ‘ 2,00
Triallate <0,005 Mg/l 2,00
Propamocarbe |<0,005 |uglL ] 200
[PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS - - -
Dinoterbe <0,030 ug/L 2,00
Fénarimol <0,005 ug/L I 2,00
Imazaméthabenz '<0,005 Ho/L ‘ 2,00
Pentachiorophénol — <0,030 Hg/L 2,00
PESTICIDES ORGANOCHLORES —— = — ____
Aldrine <0,005 ua/L 2,00
DDT-2,4' <0,010 Ha/k ‘ 2,00
DDT-4,4' <0,010 pg/L 2,00

Dieldrine <0,005 ug/L 2,00
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|PESTICIDES ORGANOCHLORES

Dimétachlore '<0,005 pall | ‘ 2,00
Endosulfan alpha <0,005 Hg/L 2,00
Endosulfan béta <0,005 pa/L 2,00
Endosulfan total <0,015 pg/L 2,00
HCH alpha <0,005 ug/L 2,00
HCH béta <0,005 Hg/L ‘ 2,00
HCH delta <0,005 po/ll ‘ 2,00
HCH gamma (lindane) <0,005 Mg/l 2,00
Hexachlorobenzéne <0,005 Ho/L 2,00
Oxadiazon <0,005 Hg/L 2,00
HCH alpha+beta+delta+gamma |<0,005 pa/L | 2,00
'PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES )
Chlorpyriphos méthyl |<0,005 Ho/L i [ 200
Ethoprophos <0,005 Hg/L 2,00
Pyrimiphos éthyl <0,020 ug/L 2,00
Pyrimiphas méthy! <0,005 Ko/l 2,00
Acéphate <0,005 pg/L 2,00
Phosmet <0,020 ug/L ‘ 2,00
Chlorthiophos <0,020 ug/L | 2,00
Fosetyl <0,0185 Hg/L 2,00
Ethephon <0,050 Hg/L 2,00
|PESTICIDES STROBILURINES N B
Azoxystrobine <0,005 | Mg/L ‘ 2,00
i Pyraclostrobine ) <0,005 |bglk ‘ 2,00
' PESTICIDES SULFONYLUREES
Flazasulfuron 1<0,005 pglL ' | 200
Mésosulfuron-méthyl <0,005 Ha/L 2,00
Metsulfuron méthyl <0,020 Hg/L 2,00
Nicosulfuron <0,005 ng/L 2,00
Prosulfuron <0,005 ug/L 2,00
Thifensulfuron méthyl <0,005 Hg/L 2,00
Amidosulfuron <0,005 ug/L | 2,00
|PESTICIDES TRIAZOLES ' . )
Aminotriazole <0,050 | v/t 2,00
Cyproconazol <0,005 Ha/L 2,00
Difénoconazole <0,005 pa/L 2,00
Epoxyconazole <0,005 pa/L 2,00
Flusilazol <0,005 ug/L | 2,00
Flutriafol <0,005 ualL 2,00
Metconazol <0,005 pa/L 2,00
Tébuconazole <0,005 pg/L 2,00
Propiconazole <0,020 g/l ‘ 2,00
Prothioconazole <0,050  |wgl | 2,00
[PESTICIDES TRICETONES '
Meésotrione ~ |<0,050  [uwonL | | 200
PESTICIDES PYRETHRINOIDES i
Piperonil butoxide <0,005 | palL | ( 2,00
Tefluthrine <0,005 Ha/L 2,00
Cyperméthrine <0,005 HgfL 2,00
Deltaméthrine <0,100 na/l 2,00
Fenvalérate <0,010 ng/L 2,00
_ Etofenprox 1<0,010 Hg/L | | 200
|PESTICIDES DIVERS = - ! o
Aclonifen <0,005 ‘pg/L 2,00
Benfluraline <0,005 o/l 2,00
Benoxacor <0,005 ug/L 2,00
Bentazone <0,020 Hg/L 2,00
Bromacil <0,005 pg/L 2,00
Captane <0,010 ug/L ‘ 2,00
Chloridazone <0,005 Ha/L 2,00
Chlormequat <0,050 pg/lL 2,00
Clomazone <0,005 | Hg/L 2,00
Cyprodinil <0,005 pg/L 2,00
Dichlobénil <0,005 po/L 2,00
Diflufénicanil <0,005 Mo/l 2,00
Diméfuron <0,005 pg/L 2,00
Ethofumésate <0,005 pg/t 2,00
Fenpropidin |<0,010 Ho/L 2,00
Flurochloridone ' <0,005 ug/L 2,00
Fluroxypir <0,020 pa/l 2,00
Giyphosate <0,020 ug/L 2,00
Lenacile <0,005 Ha/L 2,00

Métaldéhyde 1<0,020 HolL _ 2,00
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[PESTICIDES DIVERS :
Norflurazon <0,005 Hg/L 2,00
Oxadixyl <0,005 Hg/L 2,00
Pendiméthaline <0,005 Ho/L 2,00
Prochloraze <0,010 Ho/L 2,00
Thiabendazole <0,005 ug/L 2,00
Trifluraline <0,005 Mo/l 2,00
Total des pesticides analyses 0,165 Ho/lL 5,00
Anthraquinone (pesticide) <0,005 HolL 2,00
Acétamiprid <0,005 Hg/L 2,00
Clethodime <0,005 ng/k 2,00
Diméthomorphe <0,005 uo/lL 2,00
Fipronil <0,005 Ho/L 2,00
Flurtamone <0,005 ug/L 2,00
Flutolanil <0,005 ug/L 2,00
Imazamox <0,005 Hg/L 2,00
Imidaclopride <0,005 ug/L 2,00
Métalaxyle <0,005 po/L 2,00
Quimerac <0,005 HglL 2,00
Spiroxamine <0,005 ug/L 2,00
Chlorothalonil <0,010 Ho/L 2,00
Flonicamide <0,005 pgiL 2,00
Folpel <0,010 Mo/l 2,00
Glufosinate <0,020 Hg/L 2,00
Imazapyr <0,020 ua/lL 2,00
Spinosad <0,050 pg/L 2,00
Fluxapyroxad <0,005 pg/L 2,00
Bixafen <0,005 woll 2,00
Chlorantraniliprole <0,005 po/L 2,00
Fosetyl-aluminium <0,020 po/L 2,00

|COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS
Tétrachloroéthyléne-1,1,2,2 <0,50 Ko/l
Trichloroéthyléne <0,50 Mg/l
Tétrachloroéthylén+Trichloroéthyléne <0,50 ‘ ugiL

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

. Hydrocarbures dissous ou émulsionnés 1<0,1 [mgiL

METABOLITES PERTINENTS
2,6 Dichlorobenzamide <0,005 po/L 2,00
Atrazine-2-hydroxy <0,020 wolL 2,00
Atrazine-déisopropyl <0,020 Ho/L 2,00
Afrazine déséthyl 0,134 Ho/L 2,00
Atrazine déséthyl-2-hydroxy <0,005 Hg/l 2,00
Simazine hydroxy <0,005 Mgl 2,00
Terbuméton-désethyl <0,005 pg/L 2,00
Terbuthylazin déséthyl <0,005 ug/L 2,00
Atrazine déséthyl déisopropyl <0,020 Hg/L 2,00
Hydroxyterbuthylazine <0,020 pg/L 2,00
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy <0,020 ug/L 2,00
OXA alachlore <0,020 Ho/L 2,00
Chiloridazone méthyl desphényl <0,005 Hg/L 2,00
Flufenacet ESA - <0,010 Hgil 2,00 4 B

'METABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ETE CARACTERISEE |
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée <0,005 ng/L 2,00
AMPA <0,020 ug/t 2,00
Desméthylisoproturon <0,005 Ho/L 2,00
Endosulfan sulfate <0,005 Mg/l 2,00
Imazaméthabenz-méthyl <0,010 bg/L 2,00
Desmethylnorflurazon <0,005 Ho/L 2,00
Propazine 2-hydroxy <0,005 po/lL 2,00
Ethylenethiouree <0,10 Hg/L 2,00
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy <0,005 Hg/L 2,00
Dibutylétain cation <0,00038 g/l 2,00
Diméthachlore OXA 1<0,010 HgiL 2,00
2-Aminosulfonyl-N,N-dimethyinicotin |<0,005 [nglL 2,00

___ Chiorothalonil-4-hydroxy ~ |=0,005 |Hg/L 2,00

[METABOLITES NON PERTINENTS . _ - S
ESA acetochlore <0,020 |ngiL
ESA alachlore 0,029 Hg/L
ESA metolachlore ‘<0,020 ugiL
ESA metazachlore <0,020 Hg/L
OXA metolachlore <0,020 Hg/L
OXA metazachlore <0,020 pg/L
CGA 369873 | 0,030 Mg/l
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METABOLITES NON PERTINENTS

CGA 354742 [<0,020 Hg/L ‘ ‘
Diméthénamide ESA <0,010 pg/L
Diméthénamide OXA <0,010 Hg/L
Metolachlor NOA 413173 J__<o,oso [wort | -
) Conclusion sanitaire ( Prélévement N° : 00155395) | signé a Orléans le 11 mai 2023
Eau brute souterraine conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des Pourle Directeurgé rdl
paramétres mesurés.

(e 'Agence régionaie de santé CentreVal e Loire
ll

Nicolas BUCKENMEIER

Les résultats du controle sanitaire de la qualité de I'eau potable en ligne, commune par commune, sont consuitables via le fien
suivant : www.eaupotable.sante.gouv.fr

ARS du Centre-Val de Loire - Délégation départementale du Loiret
Cite Coligny - 131 rue du faubourg Bannier - BP 74409 - 45044 Orléans Cedex 1 Standard : 02 38 77 32 32 / Fax : 02 38 54 46 03
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Délégation départementale du Loiret
Deépartement santé environnementale et déterminants de santé

PREFETE
DU LOIRET
Zeberes

Egalite

Frarernicd

Destinataires

MONSIEUR LE RESPONSABLE - METROPOLE POLE TERRITORIAL NORD-OUEST - PT NORD-OUE
MONSIEUR LE PRESIDENT - ORLEANS METROPOLE - DEPR

MONSIEUR LE DIRECTEUR - VEOLIA EAU - CGE - DIRECTEUR

MADAME LE MAIRE - MAIRIE DE LA CHAPELLE ST MESMIN - MAIRE DE LA CHAPELLE ST MESMIN

Prélévement d'eau destinée a la consommation humaine, sur I'unité de gestion de :

METROPOLE-VEOLIA
[Prélévement |00155396 Commune  |CHAPELLE-SAINT-MESMIN (LA) |
Unité de gestion 0753 METROPOLE-VEOQOLIA Prélavé le : vendredi 10 mars 2023 &4 09h36
| Installation TTP 000721 CHLORATION AUVERNAIS par : CARSO-AEA )
Point de surveillance P 0000000758 CHATEAU D'EAU AUVERNAIS Type visite:  |P1
Localisation exacte COLONNE DE DISTRIBUTION
|Motif CONTROLE SANITAIRE FIXE PAR DECISION DE L’ARS
Mesures de terrain | e . .
— Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure  supérieure  inférieure  supérieure |
Température de 'eau 11,6 |°C | | 25,00
pH 7.8 unité pH 6,50 9,00
Chlore libre 0,17 mg(CI2)/L
Chiore total - 0,21 mg(Ci2)/L ‘

—Analyses laboratoire ]

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Type del'analyse : P1SE

Code SISE de l'analyse : 00169717

6901
Référence laboratoire : LSE2303-37105

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif) 0 ‘ ]
Coloration <5 mg(Pt/L 15,00
Couleur (qualitatif) 0
Odeur (qualitatif) | 0
Saveur (qualitatif) 0
Turbidité néphélométrique NFU <0,10 NFU | 200
[PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES - N ) [
Bact. aér. revivifiables a 22°-68h <1 |nimL :
Bact. aér. revivifiables & 36°-44h <1 n/mL ‘
Bactéries coliformes /100mi-MS <1 n/(100mL}) 0
Entérocogues /100m|-MS <1 n/(100mL) 0 ‘
Escherichia coli /100ml - MF <1 n(100mL) o |
[EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE ) - [
pH 7,39 unité pH 6,50 9,00
Titre alcalimétrique complet 26,05 °f ‘
Titre hydrotimétrique | 31,22 °f
[MINERALISATION . ) .
Chlorures 23 mg/L | | 250,00 ‘
Conductivité & 25°C 632 pSfem 200,00 1100,00
_ Sulfates 20 mgiL | ‘ ‘ 250,00
[PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4) 1<0,05 mgfL ‘ | ‘ 0,10
Nitrates (en NO3) 37 mg/L 50,00
Nitrites (en NO2) <0,02 mg/L 0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3 0,74 mg/L | 1,00 | ‘
|OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES ' i -
Carbone organique total | 0,3 mg(C)L | | - | 20 |
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. |
Sélénium 8 [ngiL | | 2000 | | |
Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type del'analyse : TRZ

Code SISE de I'analyse : 00169718

Référence laboratoire : LSE2303-37108

PESTICIDES TRIAZINES ]
Atrazine 0,021 Ho/L
Hexazinone <0,005 | Mg/t

0,10 ‘
0,10




PLV : 00155396 page:2

[PESTICIDES TRIAZINES .
Métamitrone <0,005 Ho/L 0,10
Métribuzine <0,005 Hg/L 0,10
Prométhrine <0,005 pg/L 0,10
Propazine <0,020 pa/L 0,10
Simazine <0,005 ug/L 0,10
Terbuméton <0,005 po/L 0,10
Terbuthylazin <0,005 Hg/L 0,10
Terbutryne <0,005 Ho/L 0,10
Flufenacet <0,0056 pg/L 0,10
[PESTICIDES DIVERS _
 Total des pesticides analysés [ 0,114 Hg/L '_ | 050 |
[METABOLITES PERTINENTS _ | -
Atrazine-2-hydroxy [<0,020 HgiL T o0
Atrazine-déisopropyl <0,020 po/L 0,10
Atrazine déséthyl 0,093 no/L 0,10
Atrazine déséthyl-2-hydroxy <0,005 ug/L 0,10
Simazine hydroxy <0,005 ug/L 0,10
Terbuméton-désethyl <0,005 pg/L 0,10
Terbuthylazin déséthyl <0,005 ug/L 0,10
Atrazine déséthyl déisopropyl <0,020 pa/L 0,10
Hydroxyterbuthylazine <0,020 ng/lL 0,10
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy <0,020 ug/L 0,10
Flufenacet ESA 1<0,010 ‘ ug/L 0,10 |
[METABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ETE CARACTERISEE ' - [ [
Propazine 2-hydroxy <0,005 1 pa/L 0,10
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy <0,005 Hg/L | 0,10 _ ‘
L Conclusion sanitaire ( Prélévement N° : 00155396) T Signé a Orléans le 11 mai 2023
Eau produite conforme aux exigences de qualité en vigueur pour I'ensemble des | Pour ke Directeur gé rdl

paramétres mesurés malgré des traces de pesticides.

Nicolas BUCKENMEIER

Les résultats du contréle sanitaire de la qualité de I'eau potable en ligne, commune par commune, sont consultables via le lien
suivant : www.eaupotable.sante.gouv.fr

ARS du Centre-Val de Loire - Délégation départementale du Loiret

Cité Coligny - 131 rue du faubourg Bannier - BP 74409 - 45044 Oriéans Cedex1 Standard : 02 38 77 32 32/ Fax : 02 38 54 46 03



