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TTraternité

Destinataires

MONSIEUR LE RESPONSABLE - METROPOLE POLE TERRITORIAL NORD-OUEST - PT NORD-OUE!
MONSIEUR LE PRESIDENT - ORLEANS METROPOLE - DEPR

MADAME LE MAIRE - MAIRIE DE LA CHAPELLE ST MESMIN - MAIRE DE LA CHAPELLE ST MESMIN

Affaire suivie par :
Nathalie DUFRENOY

Tel: 0238 77 31 40

Prélevement d'eau destinée a la consommation humaine, sur l'unité de gestion de :

METROPOLE-REGIE

Prélévement 00156918 Commune CHAPELLE-SAINT-MESMIN (LA)
Unité de gestion 0754 METROPOLE-REGIE Prélevé le : jeudi 20 juillet 2023 a 09h24
Installation UDI 000379 LA CHAPELLE ST MESMIN par : CARSO-SB
Point de surveillance P 0000000375 BOURG Type visite : D1
Localisation exacte PISCINE MUNICIPALE - EVIER INFIRMERIE
Motif CONTROLE SANITAIRE FIXE PAR DECISION DE L'ARS
Mesures de terrain
Résultats _Limites de qualité _R@férences de qualité
inférieure  supérieure  inférieure  supérieure
Température de l'eau 23,8 °C 25,00
Chlore libre 0,25 mg(CI2)/L
Chilore total 0,26 mg(CI2)/L
‘Analyses laboratoire
Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type del'analyse : DIN Code SISE de l'analyse : 00171485 Référence laboratoire : LSE2307-55399
\ CARACTERISTIOUES ORGANOLEPTIOUES
Aspect (qualitatif) 0
Coloration <5 mg(Pt)/L 15,00
Couleur (qualitatif) 0
Odeur (qualitatif) 0
Saveur (qualitatif) 0
Turbidité néphélométrique NFU <0,10 NFU 2,00
\ PARAMETRES MICROBIOLOGIOQOUES
Bact. aér. revivifiables a 22°-68h <1 n/mL
Bact. aér. revivifiables a 36°-44h <1 n/mL
Bactéries coliformes /100mI-MS <1 n/(100mL) 0
Entérocoques /100mI-MS <1 n/(100mL) 0
Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL) 0
[EQUILIBRE CALCO-CARBONIOUE \
pH | 7,26 [unité pH \ \ | 650 | 900 |
[MINERALISATION \
Conductivité a 25°C | 623 usicm \ \ | 20000 | 110000 |
[PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES \
Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L 0,10
Nitrates (en NO3) 24 mg/L 50,00
[FER ET MANGANESE \
Fer total <10 Ho/L 200,00
Manganese total <10 pg/L 50,00
Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type del'analyse : TRZ Code SISE de l'analyse : 00171486 Référence laboratoire : LSE2307-55392
\ PESTICIDES TRIAZINES
Atrazine 0,009 ug/L 0,10
Hexazinone <0,005 ug/L 0,10
Métamitrone <0,005 pg/L 0,10
Métribuzine <0,005 pg/L 0,10
Prométhrine <0,005 Mo/l 0,10
Propazine <0,020 pg/L 0,10
Simazine <0,005 ug/L 0,10
Terbuméton <0,005 pg/L 0,10
Terbuthylazin <0,005 pg/L 0,10
Terbutryne <0,005 pg/L 0,10
Flufenacet <0,005 Mo/l 0,10
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\ PESTICIDES DIVERS ‘

Total des pesticides analysés 0,098 Hg/L 0,50 \ \
[METABOLITES PERTINENTS \
Atrazine-2-hydroxy <0,020 Mo/l 0,10
Atrazine-déisopropyl <0,020 pg/L 0,10
Atrazine déséthyl 0,089 Ho/L 0,10
Atrazine déséthyl-2-hydroxy <0,005 pg/L 0,10
Simazine hydroxy <0,005 pg/L 0,10
Terbuméton-désethyl <0,005 pa/L 0,10
Terbuthylazin déséthyl <0,005 pa/L 0,10
Atrazine déséthyl déisopropyl <0,020 pg/L 0,10
Hydroxyterbuthylazine <0,020 ug/L 0,10
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy <0,020 pg/L 0,10
Flufenacet ESA <0,010 pg/L 0,10
\ METABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ETE CARACTERISEE
Propazine 2-hydroxy <0,005 ug/L 0,10
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy <0,005 pg/L 0,10
‘ Conclusion sanitaire ( Prélevement N° : 00156918) ‘ Signé a Orléans le 5 octobre 2023

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour I'ensemble des
paramétres mesurés malgré des traces de pesticides. Pour la directrice générale

de [Agence régionale de santg
Centre - V3| de Loire
L'ingenieur d'étligés sanitaires

Les résultats du contrdle sanitaire de la qualité de I'eau potable en ligne, commune par commune, sont consultables via le lien
suivant : www.eaupotable.sante.gouv.fr
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