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Prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, sur l'unité de gestion de :

METROPOLE-VEOLIA

Prélèvement
Unité de gestion
Installation

Point de surveillance

Localisation exacte

Motif 

00157638
0753        METROPOLE-VEOLIA
 TTP     000721       CHLORATION AUVERNAIS

   P   0000000758   CHATEAU D'EAU  AUVERNAIS

COLONNE DE DISTRIBUTION

CONTROLE COMPLEMENTAIRE ARS

Commune
Prélevé le : 
par : 

Type visite : 

CHAPELLE-SAINT-MESMIN (LA)
lundi 11 septembre 2023 à 09h08
CARSO-AF

P1

Mesures de terrain

Destinataires

MONSIEUR LE RESPONSABLE - MÉTROPOLE PÔLE TERRITORIAL NORD-OUEST - PT NORD-OUEST

MONSIEUR LE PRESIDENT - ORLEANS METROPOLE - DEPR

MONSIEUR LE DIRECTEUR - VEOLIA EAU - DIRECTEUR

MADAME LE MAIRE - MAIRIE DE LA CHAPELLE ST MESMIN - MAIRE DE LA CHAPELLE ST MESMIN

PARAM - Nom(Terrain) PARAM - Unité(Terrain)TER FRi valeur minTER FRI valeur maxTER FRG valeur minTER FRG valeur max
Température de l'eau   17,0 °C 25,00

Chlore libre   0,26 mg(Cl2)/L

Chlore total   0,27 mg(Cl2)/L

Résultats Limites de qualité
inférieure supérieure

Analyses laboratoire

Références de qualité
inférieure supérieure

Délégation départementale du Loiret  
  Département santé environnementale et déterminants de santé

Affaire suivie par : 

Nathalie DUFRENOY

Tel : 02 38 77 31 40

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Nitrates (en NO3)   40 mg/L 50,00

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)           6901
Type del'analyse : DIVER                               Code SISE de l'analyse : 00172300                             Référence laboratoire : LSE2309-45053

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00157638) Signé à Orléans le 4 décembre 2023

Eau produie conforme aux exigences de qualité en vigueur pour  l'ensemble des paramètres
mesurés malgré une teneur élevée en nitrates.

Les résultats du contrôle sanitaire de la qualité de l'eau potable en ligne, commune par commune, sont consultables via le lien
suivant : www.eaupotable.sante.gouv.fr
ARS du Centre-Val de Loire - Délégation départementale du Loiret
Cité Coligny - 131 rue du faubourg Bannier - BP 74409 - 45044 Orléans Cedex 1   Standard : 02 38 77 32 32 / Fax : 02 38 54 46 03
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